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Sollten Sie in der Situation sein, im Rahmen der Malinahmen gegen das Coronavirus einen
Betrieb, ein Gebaude oder eine Gebaudeeinheit (z.B. Wohnung) nicht mehr nutzen zu kénnen,
mussen Sie auch sicherstellen, dass das Trinkwasser dort auch weiterhin geschitzt ist. Hier wird
beschrieben, was Sie bei der vortiibergehenden Stilllegung der Trinkwasser-Installation zu
beachten haben.

Zum Schutz des Trinkwassers sind die Vorgaben der DIN EN 806-5 und der DIN 1988-100 zu
beachten.

Was heift das fiir Sie?

Sollte abzusehen sein, dass Sie die Anlage bis auf weiteres nicht mehr benutzen, missen Sie
¢ entweder den bestimmungsgemalien Betrieb aufrechterhalten
e oder die Trinkwasser-Installation voribergehend stilllegen (Betriebsunterbrechung).

Was ist der bestimmungsgemaéaRe Betrieb?

Bestimmungsgemaler Betrieb einer Trinkwasser-Installation bedeutet die Durchstrémung, das
heildt, die regelmaRige Nutzung aller Wasserhahne und anderer Entnahmestellen (Duschen,
Toiletten...) im Gebaude bzw. in der Wohnung.

Der bestimmungsgemale Betrieb einer Trinkwasser-Installation ist dann gegeben, wenn das
Trinkwasser in der Anlage mindestens alle sieben Tage, besser alle drei Tage, vollstandig
ausgetauscht wird. Dies kann durch regelméaRiges Offnen aller Wasserhahne sichergestellt werden
(z. B. wenn Sie in den Urlaub fahren und jemand Ihre Blumen giel3t, sollte die Person alle
Wasserhahne einmal pro Woche 6ffnen und das Wasser flieRen lassen). Ein solcher
bestimmungsgemale Betrieb kann auch durch Spularmaturen automatisch sichergestellt werden.
Es gibt verschiedene Anbieter solcher Armaturen auf dem Markt.

Was bedeutet es, die Trinkwasser-Installation voriibergehend stillzulegen
(Betriebsunterbrechung)?

Bei einer langerfristigen Stilllegung einer Trinkwasser-Installation in einem Gebaude ist diese mit
Trinkwasser befiillt zu belassen und am Hausanschluss an der Hauptabsperrarmatur abzusperren.
Ist eine Wohnung und kein ganzes Gebaude betroffen, ist die Absperrarmatur in der Zuleitung zur
Wohnung abzusperren.

Nur in wenigen Ausnahmefallen ist es notwendig, die Anlage zu entleeren. Dies ist mdglichst zu
vermeiden, da durch die Entleerung auch Verschmutzungen und Verkeimungen in die
Trinkwasser-Installation eingetragen werden kdnnen.

Wie wird eine Trinkwasser-Installation wieder in Betrieb genommen?

Wenn Sie |hren Betrieb wieder aufnehmen, missen Sie auch die Trinkwasser-Installation wieder in
Betrieb nehmen. Hierzu genlgt es Ublicherweise, alle Entnahmestellen vollstandig zu 6ffnen und
das Wasser bis zur Temperaturkonstanz abflieRen zu lassen. Dies kdnnen Sie leicht Uberprifen,
indem Sie lhren Finger in den Wasserstrahl halten, bis sich die Temperatur des kalten
Trinkwassers sich nicht mehr andert.

Sollte lhre Trinkwasser-Installation entleert oder langer als sechs Monate im beftllten Zustand
belassen worden sein, beauftragen Sie bitte ein Fachinstallationsunternehmen zur sicheren
Wiederinbetriebnahme der betroffenen Trinkwasser-Installation. Denn die Leitungen sind vor
Inbetriebnahme ggf. erneut grindlich nach DIN EN 806-4 zu spulen.

Wie finden Sie ein Fachinstallationsunternehmen?

Ihr zustandiger Wasserversorger erteilt Auskunft Uber zugelassene und qualifizierte
Installationsunternehmen (Vertragsinstallationsunternehmen). Oft gibt es eine Liste auf der
Website des Wasserversorgungsunternehmens. Wenn Sie Ihren Wasserversorger nicht kennen:
Ein zentrales Verzeichnis fur die Suche nach dem zustéandigen Wasserversorger gibt es unter
www.wasserhaerte.de.
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Alternativ finden Sie mit der SHK-Handwerkersuche
https://www.wasserwaermeluft.de/handwerkersuche/ des Zentralverbandes Sanitar Heizung Klima
(ZVSHK) bundesweit einen Fachbetrieb in Ihrer Nahe. Fragen Sie den Fachbetrieb, ob dieser ein
Vertragsinstallationsunternehmen im Sinne der Ortssatzung oder im Sinne der Verordnung Gber
Allgemeine Bedingungen fur die Versorgung mit Fachwasser (AVBWasserV) ist, denn nur diese
durfen an der Trinkwasser-Installation arbeiten.

Nahere Informationen zum Betrieb Ihrer Trinkwasser-Installation gibt Ihnen unsere Website
https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/trinkwasser-installation/

Relevante Normen

e DIN EN 8065 Technische Regeln fur Trinkwasser- Installationen - Teil 5: Betrieb und
Wartung: Infos zum Erwerb: https://www.dvgw-regelwerk.de/plus/#technische-regel/dvgw-
wasserfachliche-norm-din-en-806-5/21a435

¢ DIN 1988-100 Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 100: Schutz
des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergiite; Technische Regel des DVGW:
Infos zum Erwerb: https://www.dvgw-regelwerk.de/plus/#technische-regel/dvgw-
wasserfachliche-norm-din-1988-100/d77947




