Schema Niederdruck-Versorgung Mehrfamilienhaus
Mehrzdhleranlage

GVU (G459) | VIU (G 600/TRGI)
Verantwortungsbereich . Verantwortungsbereich Eigentimer

Gasversorgungsunternehmen

Eigentumsgrenze

1 Versorgungsleitung

2 Hausanschlussleitung

3 Strémungswachter (GS)
4 Hausanschlusswanddurchfilhrung
5 Hauptabsperreinrichtung
6 Gaszéahlerregelgerat

7 Kugelhahn

8 Gaszahler

9 Kugelhahn

10 Flanschverbindung

11 Gaszéhlerplatte

*Anordnung des GS in der Kundenanlage als
Einzelbauteil oder Integriert mit Eckkugelhahn
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Muster fiir Gashausanschluss / Gasinstallation im Niederdruck- und Mitteldruckbereich

Mehrzdhleranlage
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1 Hauptabsperreinrichtung
2 Strémungswaéchter (GS)

3 Losbare Verbindung (Gebo) fur metallene Gasleitung, DIN 3387 MTB, zug- und schubfest
Alternativ l6sbare Pressverbindungen der zugelassenen Fabrikate

4 Gaszahlerregelgerat
5 Eckkugelhahn
6 Gaszahler

*Anordnung auch Integriert im Eckkugelhahn

stadtwerke g
heidelberg . @

netze gmen




Muster fiir Gashausanschluss / Gasinstallation im Niederdruck- und Mitteldruckbereich

Einzelanlage

Leitungsfiithrung
gemal TRGI 5.3.6.1

VIU (G 600/TRGI)
Verantwortungsbereich
Eigentimer

-------------- Eigentumsgrenze
GVU (G459)
Verantwortungsbereich
Gasversorgungsunternehmen

1 Hauptabsperreinrichtung

2 Gas-Strémungswéchter M / K nach VP 305-1 (gegebenenfalls in Verbindung mit TAE)

3 Lésbare Rohrverbindung (GEBO) fiir metallene Gasleitung DIN 3387, HTB, zug- und schubfest
Alternativ I6sbare Pressverbindungen der zugelassenen Fabrikate

4 Gaszahlerregelgerét

5 Eckkugelhahn

6 Gaszdhler

Prif-T-Stick 1/2 " mit Sicherheitsstopfen

Leitungsfihrung

gemaR TRGI 5.3.6.1 Gas-Stromungswachter M / K nach VP 305-1

(gegebenenfalls in Verbindung mit TAE)

Losbare Flansch-Verbindung

Mitteldruckreg . ;
assiv gesichert

Hauseinfthrung mit Isolierstiick,

HAE und Auszugsicherung Lésbare Flansch-Verbindung

passiv gesichert
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